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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4159/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy. Instytut Badawczy na wniosek:

P.P.H.U. AWEX Rafat Stanuch
ul. Dluga 39
32-091 Michatowice

stwierdza, ze wyrdb: Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ARROW N
Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2, 3 oraz 4 niniejszego dokumentu.

produkowany przez: P.P.H.U. AWEX Rafat Stanuch
ul. Dluga 39
32-091 Michatowice

w zaktadzie produkcyjnym: P.P.H.U. AWEX Rafat Stanuch
ul. Dtuga 39
32-091 Michatowice

spetnia wymagania: pkt. 13,2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuigcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r.
poz. 984)
Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 5673/2020 z dnia 18.06.2020 r.
2. Sprawozdanie z badan nr B/2017/242/2/1 z dnia 31.08.2017 r., nr B/2017/242/2/2 z dnia 31.08.2017 r.,
nr B/2017/242/2/3 z dnia 31.08.2017 r., nr Bf2017/242/2/4 z dnia 31.08.2017 r., nr B/2017/242/2/5
z dnia 31.08.2017 r., nr B/2017/242/2/6 z dnia 31.08.2017 r., nr B/2017/242/2/7 z dnia 31.08.2017 r.,
nr B/2017/242/2/8 z dnia 31.08.2017 r. i nr B/2019/265/4 z dnia 29.11.2019 r. wykonanych w Laboratorium
Badawczym i Wzorcujgeym Zaktadu Badan i Atestacji,ZETOM” oraz sprawozdanie z badan.nr 473/BA/17 z dnia
10.11.2017 r., nr 1564/BA/19 z dnia 14.06.2019 r; i nr 423/BA/20 z dnia 16.10.2020 r. wykonanych w Zespole
Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.
Swiadectwo jest wazne —pod  warunkiem- przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 4159/DC/CNBOP-PI8/2020.

Okres waznosci Swiadectwa: do 13.12.2025 r.
DYREKTOR CNBOP}-PIB
cg.}}]‘\'\g, |-

wz. Zastepca Dyriktora ds. Certyfikacji i Ddbus}_fieﬁ. :

st. bryg. drinz. Jagek Zboina Rita
Jozeféw, dnia: 10 listopada 2020 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4159/2020
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ARROW N w odmianach:
Nazwa Moc Kod modufu o5 pracy‘w fbig Tryb 3 Kolor
. awaryjnym Wykonanie
oprawy oprawy awaryjnego [h] pracy korpusu
B
Bcl ik X
2 SE PT
C1
. 3 AT
E1l
BBl & ! s
| | - [
ARWN c1
2W BL
AN S, B . RS oe
AWN 81 5 SA RU
(B jes 3 SE RW
D1* RD
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G i . CB/CBS
g CB/ADP
CB/ADE
- i | ] FZLV
4 FZLV2
* — tylko wykonania RD oraz RU:
DYREKTOR CNBAOP-PIB
q\/])i‘l\q t
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dophszczen
st. bryg. drinz. Jacek Zboina R UE AR L
’ Jozefow, dnia: 10 listopada 2020 .
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CNBOP-PIB  Acose3 05-420 Joézeféow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4159/2020
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ARROW N w odmianach:
Nazwg Moc Kod modufu =0 EELY ‘w TG Tryb p Kolor
i~ —_— AT EE awaryjnym ot Wykonanie | korpusu/
prawy prawy ryineg [h] pracy i
B
Bcl 1 x
c1 SE PT
E 3 AT
El
B WT
B1 1 X WO
2 SA PT GT
ARNS 1w C
ARWNS 2w il 3 a7 ?;?
ANS 3w B 1 RS 86
AWNS 3Ix1W B1 SA RU
* & ! oT
D 5 i SE RW 50
D1* RD
F . : cB
G CB/CBS
3 i CB/ADP
CB/ADE
: . - FZLV
i FZLV2
* — tylko wykonania RD oraz RU;
DYREKTOR CNBCGP-PIB
n] g
d@\\ﬂ@ : 7 o AFrYY
wz. Zastepca Dyr_iéktora ds. Certyfikacji | Dopusztzen
st. bryg. drinz. J?cek Zboina
Jozefow, dnia: 10 listopada 2020 .
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4159/2020
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Oprawa oswietleniowa do o$wietlenia awaryjnego typu ARROW N w odmianach:
Nazwa Moc Kod modufu ISRy .w QL Tryb . Kolor
: awaryjnym Wykonanie | korpusu/
oprawy oprawy awaryjnego [h] pracy Klosza
8
£ 3 X
Ccl 2 SE PT
£ 3 AT
E1l
ARNO B
1 X
ARNC Bl i
ARWNO C ; =3 Ei WT
ARWNC I TW 1 GT
ANC B 1 RS BT
ANC Bl 2 SA RU oT
AWNO D* 3 SE RW
AWNC D1* RD
F - . CB
G CB/CBS
7 ’ p CB/ADP
CB/ADE
y FZLV
FZLv2
* — tylko wykonania RD araz RU,
DYREKTOR CNBOP-PIB
D&Dm{ 205
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji | Dopuszczefi
st. bryg. dr inZ. JE_,{cek Zboina
! Jozeféw, dnia: 10 listopada 2020 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4159/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu ARROW N
Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2, 3 oraz 4 niniejszego dokumentu.

o

Typ ARROW N
. resllanaeantle X - z wlasnym zasilaniem
Ietot-sdmidiy Cféfjf;s&;f/ ADF, CB/ADE, | (4ot odmian: X, PT, AT, RS, RU, RD, RW);
Tryb pracy 0 - zasilana nieciggle; 0 - zasilana nieciagle (dot. odmian: SE);
1 - zasilana ciggle, 1 - zasilana ciagle (dot. odmian: SA);
Urzadzenia A - zawiera urzadzenia testujgce;

E - z niewymienialng lampa;

F —urzadzenie automatycznego testowania
zgodne z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T;
G - wewnetrznie podswietlany znak
bezpieczenstwa;

E - z niewymienialng lampa;
G - wewnetrznie podswietlany znak
bezpieczenstwa;

Znamionowy czas pracy awaryjnej

60 - 1 godzina czasu pracy awaryjnej;
120 - 2 godziny czasu pracy awaryjnej;
180 - 3 godziny czasu pracy awaryjnej;

nie dotyczy
{parametr systemow zasilania)

Znamionowe napiecie zasilania

220+240 V AC 5060 Hz; 176254 V DC;
24V DC {dot. odmian FZLV); 220+240 V AC 50+60 Hz;
48 V DC {dot. odmian FZLV2);

Klasa ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym

1l
Il (dot. odmian: FZLV, FZLV2);

Stopien zabezpieczenia przed wnikaniem pytu,
ciat statych i wody

1P40 (dot. odmian: ARN, ARNO, ARNC, ARNS, AN, ANO, ANC, ANS);
1P44 (dot odmian: ARWN, ARWNO, ARWNC, ARWNS, AWN, AWNG, AWNC, AWNS);

Zrodto éwiatta

modut LED {1W, 2W, 3W, 3x1W)

Czas tadowania akumulatora nie dotyczy ; ;
. — nie przekraczajacy 24 h
(parametr systemow zasilania)
S lizacja tad ia ak latora ni
ygnalizacja fadowania akumulator; ! e dotsfczv e tak — dioda LED
(funkcja systemow zasilania)

Przystosowana do piktogramow

tak (dot. odmian: ARN, ARWN, AN, AWN);
nie {dot. odmian: ARNS, ARWNS, ANS, AWNS, ARNO, ARNC, ARWNO, ARWNC, ANO, ANC,
AWNO, AWNC);

Sposéb zamocowania

nabudowywana

Powierzchnia montazowa
(zgodnie z normga PN-EN 60598-1)

powierzchnie normainie palne

Warunki stosowania
(zgodnie z normg PN-EN 60558-1)

do normalnego stosowania

Materiat obudowy

tworzywo sztuczne

Oprawy z wfasnym zasilaniem w wykonaniu AT, RS, RU, RD oraz RW sq przeznaczone do systemow automatycznego testowania zgodnie z

normq PN-EN 62034.2012.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dmia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 201Q r.ne. 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem

jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo numerem nlmeszgg swzadeciwgh

W procesie dopuszczenia zastosowano nastepujqee’ wydan.'a norm:
15-01+AC1:2015-10+AC: 20;16 07+AC 2016-11,

-PN-EN 60598-2-2.2:
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